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Bereitschaftslicht (BL)

von 
ZB Anlage

zum EVG / Leuchte

Leuchtennummer einstellen

nicht belegt

Schaltungsart: Dauerlicht

von 
ZB Anlage

zum EVG / Leuchte

nicht belegt

Leuchtennummer einstellen

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

Anwendungen:

 - Piktogrammleuchten / Rettungszeichenleuchten
 - Sicherheitsleuchten im Dauerbetrieb

Anwendungen:

 - Piktogrammleuchten / Rettungszeichenleuchten
   nur Arbeitsstätten
 - Leuchten, die nur bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung leuchten. 

   -  SchaltungenSET010
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Dauerlicht (DL)
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Select Schaltung

von 
ZB Anlage

zum EVG / Leuchte

Leuchtennummer einstellen

Schaltungsart: Mitnahmeschaltung

von 
ZB Anlage

zum EVG / Leuchte

nicht belegt

Leuchtennummer einstellen

Schaltungsart: Select

Anwendungen:

 - örtliche Schaltung einzelner Leuchten im Stromkreis
   bei Schaltung von Sicherheitsleuchten über  AUS oder Wechselschaltung mit  der 
   Allgemeinbeleuchtung

Anwendungen:

 - Schaltung einzelner Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung zusammen mit der
   Allgemeinbeleuchtung, in einem Stromkreis über 230V oder potentialfreie Eingänge in 
              der Zentralanlage / Unterstation bzw. externe Eingangsmodule in den AV-Verteilungen.
 - Schaltung der Allgemeinbeleuchtung z.B. über Stromstoßschalter, Zeitrelais oder
   Schütze.
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Mitnahmeschaltung
230V AV-Netz
ð Leuchte leuchtet

   -  SchaltungenSET010
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